
Arengukavas muudetud: 

Muudatus Põhjendus 

Välja vahetatud Eesti-Läti 4 ühendust kirjeldav joonis (ptk 6) Uus joonis kirjeldab ühendust täpsemini 

Lisatud ER-ELV ühise arengukava Lääne-Virumaa osa peatükki 7.1.2 Vahepealsel perioodil sai järgnev piirkond kinnitatud 

Lisatud Viru Elektrivõrkudega ühine arengukava - Sirgala alajaam peatükki 
7.1 

Viru Elektrivõrkudega koostatud arengukava peatükk jäi eelmises arengukava 
versioonis lisamata 

Ptk 7.2.1 muudetud VKG Viru Elektrivõrkudeks Ettevõte muutis nime 

Ptk 6.6 ja 6.8 kokku viidud Turuosalise soovitus 

Eelnevalt peatükis 6.7 olnud EL rohe-eesmärgid viidi peatükki 4.1 Turuosalise soovitus 

Lisatud lühendite loetellu PEJ - päikeseelektrijaam Vastava lühendi selgitus puudus 

Ptk 10.6 täpsustatud paindlikku liitumise kontseptsiooni Turuosaliste soovitus 

Ptk 4 muudetud EE-LV neljanda ühenduse ja EstLink 3 kogu summaarne 
ülekandevõimsus 1200 MW-ks (eelnevalt 1400 MW) 

Turuosalise tähelepanek 

Eemaldatud "rohe-energeetika" ja asendatud see "kliima-poliitikaga" Turuosalise soovitus ühtlustada arengukavas terminite kasutus 

Välja vahetatud joonis 4.1 
EE-LV 4nda ühenduse läbilaskevõime on tehnilise võimsuse asemel muudetud 

turule antavaks võimsuseks 

Ptk 4 lisatud selgitus projektide realiseerimise kohta 
Turuosalise kommentaaris toodi välja, et uutel projektidel pole veel 

investeerimisotsust ja neid peaks tinglikuna käsitlema 

Ptk 5.3 lisatud täpsustav lause paindlikkuse põhimõtete rakendamise kohta Turuosalise soovitus 

9.3.3 ptk uuendatud teksti osa ja tabeleid 

• Lisatud uus alternatiiv 1 tabelina, mis varem oli ainult tekstis 
kirjeldatud 

• Varesemates alternatiivide 2 ja 3 tabelites on täiendatud andmed 

• Lisatud iga alternatiivi tabeli lõppu Saaremaa liinide investeeringud 

• Uuendatud jooniseid 

Vahepealsel perioodil tehti TE100 stsenaariumites korrektuure  

Välja vahetatud joonis 9.28 Lisatud Vigala - Pärnu-Jaagupi liin, mis eelnevalt kaardilt puudus 

Tabelit 9.19 korrigeeritud 

• Uuendatud Püssi-Väike-Maarja-Rakvere liini pikkust 

• Lisatud kaks liini tabelisse, mis joonisel olid olemas, kuid tabelist 
puudusid 

• Lisatud kaks alajaama, mis Kesk-Eesti stsenaariumis välja tulid 

Vahepealsel perioodil tehti TE100 stsenaariumites korrektuure  

Ptk 9.3.1 korrigeeritud 

• Teise alternatiivi tabelis muudetud L188A ja L188B nimetus "uus", 
lisatud L109 ja L110 liinid 

• Kolmanda alternatiivi tabelis muudetud tabeli veergude nimetusi, 
lisatud L109 ja L110 liinid, L188B nimetust muudetud "uus", L038 

lisatud juurde voolutrafo 

Vahepealsel perioodil tehti TE100 stsenaariumites korrektuure  



• Hiiumaa tabelis muudetud tabeli veergude nimesid, alajaamade 
tegevusi korrigeeritud 

Ptk 9.3.2 korrigeeritud 

• Neljanda alternatiivi tabelist võetud L020 gabariidi tõstmine välja, 
kuna olemas on juba rida liini rekonstrueerimine  

• Kõikidest tabelitest eemaldatud L189, L188, L026, L027; L025 
muudetud gabariitide tõstmiseks, enne oli 1x240. Uuendatud ka 

jooniseid 

Vahepealsel perioodil tehti TE100 stsenaariumites korrektuure  

Ptk 9.3.4 korrigeeritud 

• Parandatud tabeleid vastavalt eelmistes punktides nimetatud 
muudatustega, kuna antud peatükis on välja toodud stsenaariumite 

koondtabelid. Joonised viidud ka vastavusse 

• Kolmes piirkonnas kattuvatest investeeringute tabelist viidi lahku 
L185 ja L189. L185 lisatud Lääne- ja Ida-Eesti kokkuvõtte tabelisse 

ning L189 Lääne-Eesti tabelisse. Lisaks veel liinid L026 ja L027, 
millest mõlemad läksid Kesk- ja Lääne-Eesti tabelitesse 

Vahepealsel perioodil tehti TE100 stsenaariumites korrektuure  

Lisa 3 uuendatud 

• Lisatud ja eemaldatud erinevaid investeeringuid, mis TE100 raames 
muutusid, korrigeeritud Käina Kärdlaks 

Vahepealsel perioodil tehti TE100 stsenaariumites korrektuure  

Ptk 9.5 numbreid korrigeeritud 

• Täpsustatud 1 MW võrgutugevduste kulu investeeringute vahemikud. 
Varem oli 90 tuh kuni 180 tuh, nüüd 86 tuh kuni 165 tuh. Keskmine 

hind jäi samaks 

Vahepealsel perioodil tehti TE100 stsenaariumites korrektuure  

Peatükis 2.3.2 parandatud EstLink 2 töösse viimise aega EstLink 2 läks uuesti töösse septembri alguses 

Ptk 2.3.1 ümardatud protsente Turuosalise soovitus 

Kindlate investeeringute mõistet täpsustati Määrab täpsemini ja arusaadavamalt kindlaid investeeringuid 

Lisa 2 uuendatud 

• Lisatud ja eemaldatud erinevaid investeeringuid 

• Uuendatud kaarti 

Vastavalt uuele kindlate investeeringute definitsioonile 

Tabelis 6.2 uuendatud riiklikud eesmärgid Uuendati vastavalt 2025. aasta alguses uuenenud andmetele 

 


